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Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu/
strona internetowa WUW

dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  pn.:  „Remont  4  pomieszczeń  w  budynku
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Wiśniowej 13a”.

Wyjaśnienia na zapytania do treści SIWZ nr 1  i zmiana treści SIWZ nr 2

Zamawiający,  Wielkopolski  Urząd Wojewódzki  w Poznaniu,  informuje  że  do treści
SIWZ  wyżej  wymienionego postępowania  zostały  złożone  zapytania.  W  związku  z tym,
zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
oraz zmianę treści SIWZ.

Pytanie nr 1:
W  zestawieniu  stolarki  drzwi  do  łazienki  posiadają  kratkę  wentylacyjną  i  izolacyjność
akustyczną  33  dB;  drzwi  z  kratką  nigdy  nie  osiągną  takiej  izolacyjności.  Proszę
o doprecyzowanie: czy drzwi z kratką czy z izolacja akustyczną 33dB?

Odpowiedź:
Drzwi do łazienki  należy wyposażyć w kratkę wentylacyjną.  Izolacyjności  akustycznej  nie
określa się. 

Pytanie nr 2:
Zarówno opis przedmiotu zamówienia jak i przedmiar przewidują opalanie stolarki drzwiowej
i okiennej. Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że drzwi są w laminacie, a okna z aluminium,
co wyklucza zastosowanie technologii opalania. Czy te elementy wymagają zmiany powłok
malarskich. 

Odpowiedź:
Istniejące drzwi oraz okna przewidziane do zachowania należy oczyścić mechanicznie bez 
opalania oraz zastosować nową powłokę malarską zgodnie z opisem technicznym części 
architektonicznej. 

Terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
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